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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 278/W/22

Zleceniodawca*: PSSE - Ziotow Nr rejestru probki: 278/W/22

Numer protokotu pobrania prébki*: 52/HK/22 Data pobrania probki*: 21.03.2022r.

Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Ziotéw Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
L.Biernikowicz badania: 21.03.2022r./21.03.2022r.

Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki*: Woda do spozycia Godzina dostarczenia: 125°

Stan probki : Dobry Data zakoriczenia badania : 24.03.2022r.

Miejsce pobrania*: Wodociag publiczny - Jastrowie
sie¢- Jastrowie, ul. Graniczna 3/2
Niniejsze sprawozdanie z badar zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji oraz badar nieakredytowanych.
Wyniki badan akredytowanych zostaly oznaczone indeksem gérnym ,, ()" .

| Wynik Niepewnosé" | [ Dopﬁszczalne _,_

L.p. Parametr Irezultat” (dla badait ‘ Jednostka wartoSci Identyfikator
‘ akredytowanych) | wskaznikow® metody badawczej”

[ Metnosc@ 0 | 02 | NIU 1 5 [PN-EN 1SO 7027-1:2016-09
2 Barwa® 2,59 | - mg/1Pt 5 |PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D
| - - PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06

Zapach® (23+£2°C) |akceptowalny - # — | 9 [PN-EN 1622:2006
SmakQ (23+2°C) akceptowalny - — ) |PN-EN 1622:2006 4‘

5 pHQ 7,8 - pH | 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012

tpom, = 19.3°C -

6  Przewodnos$¢ elektryczna 3627 | - pS/em | 2500 PN-EN 27888: 1999
|W}as'ciwa w 25°CQ Upom. =20,6 °C 1

7 'Jf’elaon 85 - ng/l 200 PN-ISO 6332:2001,

PN-ISO 6332:2001/Apl:2016-06

8 Mangan <15 | 15+3 ng/l 50 PN-92/C-04570/01%

9 |Ogoblna liczba 13 - jtk/1 ml ) bez PN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizméw nieprawidtowych

i W 22°C + 2°C po 72hQ B - zmian
10 |Liczba bakterii grupy coliQ 0 T - jtk/100m1 0 R PN:;:T‘%??:;OS'] :2014-12
| 1 R L= — o +Al: -
11 [Escherichia coli® o [ -] ti0omi 0 PN-EN 150 9308-1.2014-12
+AT: -

— — — — 1

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim miejscu)

Wyniki odnoszq sie wylgeznie do badanej probki . Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze by¢ powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zlozyé skarge dolyczqeq badan w terminie 14 dni liczge od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia prayjecia sprawozdania
z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacye, pobicranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawce.
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miejsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 278/W/22

1) Niepewnosci wynikoéw pomiardw s3 podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla waznosci lub zastosowania wyniku badafi oraz gdy ma ona wplyw na
zgodnos¢ z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na zyczenie klienta. Niepewnos¢ dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscig rozszerzona obliczona dla
metody badawczej dla poziomu ufnosci 95% i wspolezynnika rozszerzenia k=2. Dla badan mikrobiologicznych niepewnos¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnie z
norma ISO 19036 i opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotezynnik k =2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacje o wartoéci dolnej / gornej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badaf niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnosci pobierania probek.

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

2) Rezuitat badania — podawany jest w formie < lub >~ dolnej/gornej granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartosé wielkosci Imierzonej nie zawiera si¢

w akredytowanym zakresie pomiarowym.

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017r. poz. 2294)

4) Metody badawcze stosowane w badaniach spetniaja wymagania okreélone w rozporzadzenu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017t poz. 2294)

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaty oznaczone indeksem gornym ,,W”

5) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

6) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

7)Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

8) Oznaczono barwg rzeczywista, probke przefiltrowano.

Pila, dnia 24.03.2022r.

Data sporzadzenia sprawozdania
Autoryzowak

poz. 1-8 ~ mgr Krzysztof Cholewa CR\ X/\__*/
poz. 9-11 — mgr inz. Paulina Krzywicka

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanej probki . Sprawozdanie 2 badar bez pisemnej zg0dy Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej
niz w calofci. Klient ma prawo zlozyé skarge dotyczqcq badahi w (erminie 14 dni liczgc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyj¢cia sprawozdania
7 badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawce.
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miejsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 279/W/22

Zleceniodawca*: PSSE - Zlotow
Numer protokotu pobrania probki*:

53/HK/22

Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Ziotow
L.Biernikowicz

Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki*: Woda do spozycia
Stan probki : Dobry

Miejsce pobrania*: Wodociag publiczny - Jastrowie
sieé- Jastrowie, ul. Graniczna - SUW

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badar objete zakresem akre

Winiki badar akredvtowanych zostaly oznaczone indeksem gérnym Q" .

Nr rejestru probki: 279/W/22

Data pobrania probki*: 21.03.2022r.
Data dostarczenia probki/rozpoczgcia
badania: 21.03.2022r./21.03.2022r.

Godzina dostarczenia: 125
Data zakoficzenia badania : 24.03.2022r.

dytacji oraz bada# nieakredytowanych.

| Wynik Niepewnosc! Dopuszczaine
L.p. Parametr rezultat? (dla badan Jednostka wartosci Identyfikator
akredytowanych) B wskaznikéw® metody badawczej?
1 Metnosé® 1,2 0,2 NTU 1 5) [PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 [Barwa® 2,59 - mg/IPt 5) |PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D
- PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 ZapachQ (23+2°C) |akceptowalny - - _5) PN-EN 1622:2006
4 |SmakQ (23£2°C) lakeeptowalny - 5 [PN-EN 1622:2006
5  |pHQ ' 7.4 - pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
' t pom. = 19,4 °C _
6  |Przewodno$é elektryczna 3657 - pS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
 |whasciwa w 25°C2 tom =204°C |
7 [Lelazo 86 ‘ - peg/l 200 PN-1SO 6332:2001,
B PN-1SO 6332:2001/Ap1:2016-06
8 |Mangan <15 1543 ng/l 50 PN-92/C-04570/01%
9  |Ogdlna liczba 8 - jtk/1 ml bez PN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizmow nieprawidtowych
w 22°C % 2°C po 72h? I - zmian
10 |Liczba bakterii grupy coli? 0 - jtk/100ml 0 ¢) [PN-EN ISO 9308-1:2014-12
- - — +A1:2017-04 ]
11 [Escherichia coli? 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
- - +A1:2017-04

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim migjscu)

Wyniki odnoszq si¢ wylgeznie do badanej probki . Sprawozdanie z badan bez pisemnej
niz w calosci. Klient ma prawo zlozyé skarge dotyczqgceq badar w terminie 14 dni liczge od daty stempla pocztowego lub
2 badar. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, po

zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze by¢ powielane inaczej
potwierdzenia przyjecia sprawozdania
bieranie i (ransport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawce.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 279/W/22

1) Niepewnosci wynikow pomiardw sa podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla waznosci lub zastosowania wyniku badai oraz gdy ma ona wplyw na
zgodnos¢ z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na zyczenie klienta. Niepewnos¢ dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscia rozszerzong obliczong dla
metody badawczej dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2. Dla badan mikrobiologicznych niepewno$é rozszerzona jest oszacowana zgodnie z
norma 1SO 19036 i opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik k =2 , zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacje o wartosci dolnej / gomej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosei.
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnoéei pobierania probek.

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

2) Rezultat badania — podawany jest w formie ,,< lub >” dolnej/gérnej granicy zakresu pomiarowego metody, gdy warto$¢ wielko$ci mierzonej nie zawiera si¢

w akredytowanym zakresie pomiarowym.

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.1J. 22017t poz. 2294)

4) Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w rozporzadzenu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017, poz. 2294)

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gémym ,,\W”

5) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

6) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

7)Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

8) Oznaczono barwe rzeczywista, probke przefiltrowano

Pila, dnia 24.03.2022r.

Data sporzadzenia sprawozdania 1
Autoryzowal: M
poz. 1-8 — mgr Krzysztof Cholewa

poz. 9-11 — mgr inz. Paulina Krzywicka C?/\jow (~ v
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Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq si¢ wylgeznie do badanej probki - Sprawozdanie z badar bez pisemnej 2gody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze by¢ powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zlozyé skarge dotyczqeg badar w terminie 14 dni liczqe od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
z badah. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacye, pobieranie | transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawce.



