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migjsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 595/W/22
Nr rejestru probki: 595/W/22

Data pobrania probki*: 30.05.2022r.

Zleceniodawca*: PSSE - Zlotow

Numer protokotu pobrania prébki*: 106/HK/2022
Probka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Zlotéow
L.Biernikowicz

Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki*: Woda do spozycia
Stan prébki: Dobry

Cel badania: do wykorzystania w obszarze uregulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodociag publiczny — Sypniewo

sie¢ — Sypniewo, ul. Szkolna 1, szkota Podstawowa
Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki bada# objete zakresem akredytacyi oraz badan nieakredytowanych.
Winiki badan akredvtowanych zostaly oznaczone indeksem gornym ,,C" .

Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
badania: 30.05,.2022r./30.05.2022r.

Godzina dostarczenia: 13%°
Data zakonczenia badania: 02.06.2022r.

weglowodorow
aromatycznychQ

- benzo (b ) fluoranten,
| - benzo(k)fluoranten,

- benzo(g,h,i)perylen,

- indeno(1,2,3-c,d)piren

Wynik Niepewnos¢" Dopuszezalne
L.p. Parametr /rezultat® (dla badan Jednostka warto$ci Identyfikator
akredytowinych) wskaznikéw? metody badawczej"
1 Metnosc@ 2,6 - NTU 1 $) |PN-EN 18O 7027-1:2016-09
2 Barwa? 59 - mg/IPt 5 |PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D
PN-EN [SO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 |[ZapachQ (23+2°C) akceptowalny - —— 5 |PN-EN 1622:2006
4 Smak? (23+2°C) akceptowalny - — 5 [PN-EN 1622:2006
5 |pHQ 7,6 i pH 6,5-9,5 PN-EN SO 10523 : 2012
t pom, = 19,7 °C
6  |[Przewodnos¢ elektryczna 4647 - pS/cm 2500 PN-EN 27888: 1999
wiasciwa w 25°CQ t pom. = 22,0 °C
7 [Twardo$c® 236 - mgCaCOy/l 60-500 PN-ISO 6059 lipiec 1999
8 [Wapn® 80 . mg/l - PN-ISO 6058:1999
9  Magnez? 9 - mg/l 7-125 PN-C-04554-4:1999
10 [Chlorki® 13,3 - mg/l 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
11 |Amonowy jon? 0,075 - mg/| 0,50 PN-C-04576-4: 1994
12 |Azotyny? <0,05 0,050+0,006 mg/l 0,50  ® [PN-ENISO 10304-1:2009+AC:2012
13 |AzotanyQ 1,1 - mg/l 50  ® [PN-ENISO 10304-1:2009+AC:2012
14 [Zelazo® 130 - g/l 200 PN-1SO 6332:2001,
PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06
15 [Fluorki® 0,15 - mg/l 1,5 PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012
16 |[Mangan® 43 7 pg/l 50 PN-92/C-04570/01Y
17 [S6dQ 8,15 - mg/l 200 PN-1SO 9964-1:1994,
PN-ISO 9964-1:1994/Apl:2009
18 (Cyjanki <10,0 - pg/l 50 W/PB-30 wyd. 3 z 10.08.2015r.
19 [Siarczany? 31,2 - mg/1 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
20 |Utlenialno$¢ z KMnO4Q 1,24 - mg02/1 5,0 PN-EN I1SO 8467:2001
21 |Benzo(a)piren? <0,003 0,0030+0,0014 pg/l 0,01 W/PB-35 wyd.1216.03.2012r.
22 [y wielopierscieniowych <0,005 0,0050+0,0018 ng/l 0,1_0 - W/PB-35 wyd. 1z16.03.2012r.
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dardowej pomnozonej przez wspdiczynni
Ministra Zdrowia z

¢ informacje o wartosci dolnej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12
H+A1:2017-04

PN-EN ISO 7899-2:2004
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SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE
AB 616 64 — 920 Pita
tel. 67 351-98-07 al. Wojska Polskiego 43
- tel/ fax 67 351-98-80
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AN miejsce wykonania dzialalnosc laboratoryjnej
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 595/W/22
OgoIna liczba I T [
23 mikroorganizmow 7 - jtk/1 ml bez PN-EN SO 6222:2004
w 22°C =+ 2°C po 72hQ nieprawidlowych
zmian
24 |Liczba bakterii grupy coli® 0 jtk/100ml 0 6 |PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
25  |Escherichia coli? 0 jtk/100ml 0
26  |Enterokoki kalowe? 0 jtk/100ml 0
27  [Clostridium perfringens? 0 - jtk/100ml 0
(tacznie ze sporami)
* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim miejscu)
1) Niepewnosci wynikow pomiaréw sa podawane zawsze wtedy,
zgodno$¢ z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na zyczenie klienta. Niep
metody badawczej dla poziomu ufnosci 95%
norma ISO 19036 i opiera si¢ na niepewnosci stan
W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaj
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnosci pobierania probek.
Q - ,, badanie akredytowane przez PCA” -
2) Rezultat badania — podawany jest w fo
w akredytowanym zakresic pomiarowym.
3) Zgodne z rozporzadzeniem
4) Metody badawcze stosowan

jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2201 7r. poz. 2294)

i wspotezynnika rozszerzenia k=2. Dla badan mikrobiologicznych niepewnos:

rmie < lub >" dolnej/gémej granicy zakresu pomiarowego metody,
Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gomym WL
7)Korekta za pomocy urzadzenia do kompens

5) Akceptowainy przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.
6) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 Jjtk (NPL).

dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przez:
e w badaniach spelniajg wymagania okreslone w rozporzadzenu Ministra
8)Warunek: [stezenie azotanow}/50 + [stezeni
dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,1 m g/l

acji wplywu temperatury.
9) Oznaczono barwe rzeczywista, probke przefiltrowano.

Pila, dnia 03.06.2022r.

Data sporzadzenia sprawozdania
Autoryzowal:

poz. 1-22 — mgr Krzysztof Cholewa

e azotynow]/3 < 1. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do siec
poz. 23-27 — mgr inz. Paulina Krzywicka

Unlece

Koniec sprawozdania

PN-EN 1SO 14189:2016-10
gdy ma to znaczenie dla waznosci lub zastosowania wyniku badan oraz gdy ma ona wptyw na
k k =2 , zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%.

ewnosé dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla

¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnie z
/ gomej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosci.

gdy wartosé wielkosci mierzonej nie zawiera si¢

naczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017r. poz. 2294)
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

i wodociagowej lub innych urzadzen

niz w caloci. Klient ma prawo zlozyé skarge dotyczqeq

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanej probki . Sprawozdanie z ba
2 badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za inform

badan w termi

dat bez pisemnej zgody Oddziatu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej
inie 14 dni liczge od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
acje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcg.
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Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznanju, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORAT()RIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. NOSkOWSkiegO 21, 61-705 Poznan

tel.: 61 8544-826, 61 8544.829 fax: 61 8544.827 e-mail; lbwig@wssepoznan.pl

*Nazwa i adres zleceniodawcey: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Ztotow

*Cel / przyczyna badan: monitoring przegladowy

*Prébka pobrana / dostarczona przez: PSSE Ztotow Nr rejestru préobki: N/1435/2022
*Identyfikacja metody pobierania probki: PTW-HK-0] dnia 22.03.2013r. *Data pobrania probki: 30.05.2022 r.
*Przedmiot badan (rodzaj prébki): woda Data przyjecia probki: 01.06.2022 1.

*Opis prébki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
*Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Sypniewo Stan prébki: dobry

Sie¢ - Szkolna 1, Szkota Podstawowa
Data rozpoczecia badan tizykochemicznych: 01.062022 1. Data zakonczenia badan tizykochemicznych: 08.06.2022 .

WYNIKI BADAN
L = T Niepewnos§é Wartosé |
Idenbty(tjlkator'rlr}letody wyniku parametryczna ¥ | Jednostka |
adawczej badania ¥ {dopuszczalna)

PN-ENISO 10301: 2002

I_
PB-LB-AS-19.52 0.20 % 0,05
6 |[Benzen vad. 1 zdnia 25.01.2019 ¢ QJ <0.20 (B) I (D) J 1,0 ng/l
| 7 |a-HCH PB-LB-AS-19.55 <0,010 - 0,10 |ug/1

wyd. 1 z dnia 25.01.2019 ¢,
| g PB-LB-AS-19.55

wyd. | z dnia 25.01.2019 r.

9 PB-LB-AS-19.55

wyd. | z dnia 25.01.2019 r,

PB-LB-AS-19.55

PB-LB-AS-19.55
i mm-m /!
|

12 [Heptachlor PBLB-AS-1955 - <0,010 : 0,030  |ug/1
wyd. 1 z dnia 25.01.2019 ¢,
|13 |Aldryna PB-LB-AS-19.55 <0,010 . 0,030  |ug/1 |

wyd. 1 zdnia 25.01.2019 r.

PB-LB-AS-19.55
|14 Epoksyd heptachloru wyd. 1 2 dnia 25.01.2019 1 <0,010 ug/l |

PB-LB-AS-19.55

| ]

IS5 |a—endosulfan wyd. 1 z dnia 25.01.2019 1 ’ <0,010 ’ 0,10 pg/l |
_ S
|16 [Dieldryna PB-LB-AS-19.55 I <0,010 f - f 0,030  |ug/1

wyd. 1 zdnia 25.01.2019 r.

| . PB-LB-AS-19 55 ]

"7 |p.p* - DDE wyd. 1 zdnia 25.01.2019 1 < 0,010 Hg/l
| , PB-LB-AS-19.55 ]
[ 18 |o.p’-DDD wyd. | zdnia 25.01.2019 ¢ < 0,010 0.10  |ug/I

| PB-LB-AS-19.55 I I ]
| 19 |B - endosuifan wyd. | z dnia 25.01.2019 1. <0,010 0,10 ng/l
20 p.p’ - DDD PB-LB-AS-19.55 <0,010 ] ( 0.10 ug /|

wyd. 1 z dnia 25.01.2019 r.
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SPRAWOZDANIE 7 BADAN nr N/1435/2022/LB

Identyfikator met
badawczej"

PB-LB-AS-19.55

wyd. 1z dnia 25.01.2019 r.

PB-LB-AS-19.55

wyd. 1 z dnia 25.01.2019 r.

PB-LB-AS-19.55

wyd. 1 z dnia 25.01.2019 r.

—_—

ody

Parametr

Aldehyd endryny

Siarczan endosulfany

2. Pestyeydow ©

Jos

4 Metody badaweze stosowane w bad, h

P it
do spoiycia preez ludzi (Dz. U. 22017 r, poz. 229

g g
s 4).

zawiera sig w zakresie pomiarowym akredy
O uzyskanym rezultacie badaniq v postaci:
< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowane) metody / jednostka up
> wartosci gornej granicy zakresu pomiarowego akred, ytowanej metody / jednostha
Wraz z informacjq o wartosci niepewnaosci rozszerzonej odpowiednio dla
Dla badm'l,/iz_ychodxemiczqvch, dla informacyi o rezultacie badania poda,
(4) < ponizef dolnej granicy zakresy pomiarowego akredytowanej meltody,;

(B) < ponizej granicy oznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ);

(C) > powyze/ gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowane; metody.

Niepewnosci wynikow fizvkochemiczn yeh sq podawane &Adv wynik + niepewnosé obejmuje wartosé¢ NDS-
przy prawdopodobieristwie rozszerzenia 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosc
pobrane sq przez préblobiorcow LB-WG.

(D) - dolna granica -akresy pomiarowego akredvtowanej metody wraz z
(E) - gorna granica zakresy pomiarowego wraz =
' Okrestono w Rozporzgdzeniu Ministra

niepewnosciq rozszerzong dla

niepewnosciy rozszerzony dia tef wartoscer,

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

w sktad sumy THM wehodzq: chloroform, bromodichiorometan, dibromochlorometan, bromaform

w sklad sumy pestycydow wchodzq: - B-HCH, y-HCH, 8-HCH, heptach
0,p’-DDD, B-endosulfan, p:p’-DDD, aldehyd endryny, siarczan endosulfanu

<

6

2

Dane dostarczone przez klienta

- koniec sprawozdania -
Niniejszy wydruk jest informacjy o Sprawozdaniu z badaii. Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektroniczn

09.06.2022 r. 09.06.2022 r.

Autoryzowat:

Wynik/ Informacja
o rezultacie badania ?

i@ olkresione w Rozporzqdzeniv Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Gleby jub Laboratorium Aparatury
owanel metody (potwierdzonej akredvtaciy PCA nr AB 438). wredy

dolnej granicy zakresy pomiarowego lub
nych na sprawozdaniy w formie ., <" fub

u i wyraz
Zwigzana z pobiera

Jakosci wody preeznaczoney do spoiveia przez ludzi (Ds. Uz 2

lor, aldryna, epoksyd heptachloru, -

-AS/PGC/

=

Niepewnosé
Jednostka |

wyniku
badania ¥

Wartosé
parametryczna ¥
(dopuszczalna)

Jjakosci wody przeznaczonef

Specjalnej Dziatu Laborg,
laboratorium w

toryinego WSSE w Poznaniu nie
Sprawozdaniu z badasi przedstawiq informacje

gornej granicy zakresy pomiarowego.
w>" Laboratorium identyfikuje do Czego znak ten sig odnosi:

ona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla metody badawczej
niem probek jest skiadnikiem budzetu niepewnosci, Jezeli probki

¢f wartosci

017 r. poz. 2294).

endosulfan, dieldryna, p.p’-DDE,

ej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

mgr Lukasz Nowaczyk
Kierownik Pracowni Chroma
Laboratorium Aparatury Spe

tografii Gazowe;j
cjalnej

sko

Imig, nazwisko, stanow;i
Signature Not Verified
Dokument podﬁ@y pjzez Lukasz

Nowaczyk; WSSE’
Data: 2022.06.09

-
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1435/2022/LB-WG/PCH/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Ztotow

*Cel / przyczyna badan: monitoring przegladowy

*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorce PSSE Ziotow

*Identyfikacja metody pobierania probki: PTW-HK-01 dnia 22.03.2013r.

Przedmiot badan (rodzaj proébki): woda do spozycia przez ludzi
*Opis prébki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia /106/HK/22
*Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Sypniewo

sie¢ - ul. Szkolna 1, Szkota Podstawowa
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 01.06.2022 .

Nr rejestru probki: N/1435/2022
*Data pobrania probki: 30.05.2022 r.
Data przyjecia probki: 01.06.2022 r.

Stan prébki: dobry

Laboeratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 03.06.2022 r.

WYNIKI BADAN
B - Wynik/ Ni §¢ Warto$é |
- 3 lepewnosc artosc
‘Lp. Parametr Ider:)tyﬁkator.nll)etody Informacj.a wyniku parametryczna ¥ | Jednostka ‘
adawczej 0 rezultacie badania ¥ (dopuszezalna)
badania 2 |
|
h Bor PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q| <0010 10,010%0,002 1,0 mg /1
L (B) D)
2 |Gl PN-EN ISO 17294-2: 2016-1 | Q <[1[g’° ‘0’?; Ll 200 he/l |
!_3 Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <“;;O "0{3)0’1 50 g/l }
4 | Nikiel PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <“;;° "0‘;0” 20 g/l |
L . !
| s | Miedz PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 of T 0010200021 54 mg/l |
= —
| 6 |Assen PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q| 14 - 10 ug/1 |
| 7 [Selen PN-EN ISO 17294-2: 2016-1 1 ] <Lo ] 10 g/l |
5 |srebro PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q| <0010 o0t =00001 5y mg/ 1 ||
|
|| 9 |Kadm PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q <{%)10 G0 001 5,0 pe/l |
|L 10 | Antymon PN-EN ISO 17294-2: 2016-1 | Q ‘<‘%]10 0:10 = 0,01 5,0 wg /1
|| 11 |otow PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 Q| <10 1’0&0’1 10 ne/l |
|
1 12 |Rige PN-EN ISO 17852:2009 o <020 0:20.£.0.03 1,0 he/l |

* - dane dostarczone przez K lienta

' Metody badawcze stosowane w badaniach speiniajq wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

Spoiycia preez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

3

informacje o uzyskanym rezultacie badania w postaci:
< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka
> wartosci gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka

Iub

Jezeli wynik badania ilosciowego olrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Gleby lub Laboratorium Aparatury
w Poznaniu nie zawiera sie w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (potwierdzonej akredytaciq PCA nr AB 43

2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

Specjalnej Dziatu Laboratoryjnego WSSE
&), wtedy laboratorium w sprawozdaniu z badan przedstawia

wraz z informaciq o wartosci niepewnosci rozszerzonef odpowiednio dla doinej granicy zakresu pomiarowego lub gornej granicy zakresu pomiarowego.

Dla badas fizychochemicznych, dla informacyi o rezultacie badania podanych na sprawozdaniv w Jormie , <" lub,,>" Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:

(4) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;
(B) < ponizef granicy oznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ);

(C) > powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
Niepewnosci wynikéw fizvkochemicznych sq podawane gdy
przy prawdopodobierstwic rozszerzenia 95%
pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WG.

wynik + niepewnosé obejmuje wartos¢ NDS-u i wyrazona
{ wspdlczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosé zwigzana z pobie

(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredviowanej metody wraz = niepewnosciy rozszerzong dla tej wartosci;
(E) - gorna granica zakresu pomiarowego akredvtowanej metody wraz 1 niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci.

9 Okrestono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017 r. w sprawie jakosci wody prreznaczonef do spozycia prze: ludzi (Dz. U,

22017 r. poz.

294).

Jest niepewnosciq rozszerzong obliczong dia metody badawczej
raniem probek jest skiadnikiem budéery niepewnosci, jezeli probki
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1435/2022/LB-WG/PCH/

W ninicjszym sprawozdaniu wyniki badan / informacje o rezultacie badan dotyczg wylgeznic badanych / pobranych probek. Sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody Dziaty
Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna skiada¢ pisemnic w ciagu 14 dnj od daty potwicrdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Klientow. Niewlasciwe pobranie i/lub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientow btednych lub nieprawdziwych informacji dotyczgeych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek, rodzaj, opis, oznakowanie
oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wplyw na waznosé wynikoéw. W przypadku probek dostarczonych przez Klientéw wyniki odnoszg sig do otrzymanej probki.

- koniec sprawozdania —

Ninigjszy wydruk jest informacjy o Sprawozdaniy z badan. Sprawozdanie 2ostato sporzadzone w postaci elektroniczne; | podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,

08.06.2022 . 09.06.2022 r. dr n. chem. Beata Krzyzynska
...... Kierownik Pracowni Chemiczne;j
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