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Zlotow, dnia 2 sierpnia 2022 r.

Zaklad Energetyki Cieplnej

i Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Wojska Polskiego 29
64-915 Jastrowie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zlotowie przesyla w zalgczeniu
sprawozdania z badan probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobranych do
analizy laboratoryjnej w dniu 18 lipca 2022 r. w punktach czerpalnym zlokalizowanym na sieci
Wodociggu Publicznego Nadarzyce:

- Nadarzyce, pos. 37 - sprawozdanie z badan nr 835/W/22,
- Nadarzyce, pos. 2 - sprawozdanie z badan nr 836/W/22.

Informacje przekazuje si¢ celem stuzbowego wykorzystania.

W zalagczeniu:

1. Sprawozdanie z badan nr 835-836/W/22.

Otrzymuja:
1. adresat
2. HK a/a
/A L/

Strona | z |

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Zlotowie
ul. M. Hubego 1/1 | 77-400 Ztotow
Higiena Komunalna

tel. 67 3491691 | 67 3491692

higiena. komunalna psse zlotowicbsanepid.gov.pl
sekretariat psse zletow(sanepid.gov.pl
NIP 767-13-15-579 | REGON 570293242
BDO 000437574
www.gov.pl/web/psse-zlotow
PSSEZlotow/skrytkaESP
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POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W PILE

e- mail: laboratorium.lbwig.psse.pila@sanepid.gov.pl

64 — 920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

www.gov.pl/web/psse-pila

Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

migjsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 835/W/22

Zleceniodawca*: PSSE - Zlotéw

Numer protokotu pobrania probki*: 142/HK/22
Probka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Zlotow
L.Biernikowicz

Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj prébki*: Woda do spozycia
Stan probki : Dobry

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodocigg publiczny - Nadarzyce

sie¢: Nadarzyce, pos. 37
Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badar objete zakresem akredylacji oraz badari nieakredytowanych.
Wyniki badan akredytowanych zostaly oznaczone indeksem gornym ,, Q" .

Nr rejestru probki: 835/W/22

Data pobrania probki*: 18.07.2022r.
Data dostarczenia probki/rozpoczecia
badania: 18.07.2022r./18.07.2022r.

Godzina dostarczenia: 1439
Data zakonczenia badania : 21.07.2022r.

Wynik Niepewnosé" Dopuszczalne
L.p. Parametr Irezultat! (dla badan Jednostka wartosci Identyfikator
akredytowanych) wskaznikow® metody badawczej”
1 [Metnosé <0,20 0,20+0,04 NTU 1 3 [PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 |Barwa® 2.5 - mg/IPt 1 |PN-EN SO 7887: 2012, metoda D
PN-EN 1SO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 [Zapach® (23£2°C) akceptowalny - o 5 IPN-EN 1622:2006
SmakQ (23+2°C) akceptowalny = e 3) [PN-EN 1622:2006
5 |pH® 7,7 B pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
{ pon, = 20,8 °C
6 [Przewodnos¢ elektryczna 2377 - uS/cm 2500 PN-EN 27888: 1999
wiadciwa w 25°CQ Upom =20,0 °C
7 |[Zelazo® 41 - ng/l 200 PN-ISO 6332:2001,
PN-1SO 6332:2001/Apl:2016-06
8 |Mangan? 30 - pg/l 50 PN-92/C-04570/01%
9  |0Ogdlna liczba 9 - jtk/T ml bez PN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizméw nieprawidiowych
w 22°C & 2°C po 72h® Ziian
10 |Liczba bakterii grupy coliQ 0 - jtk/100m1 0  IPN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
11 [Escherichia coli® 0 = jtk/100mI 0 PN-EN SO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim miejscu)

Wyniki odnoszq si¢ wylgeznie do badanej probki . Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Qddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé¢ powielane inaczej

niz w calosci. Klient ma prawo zlozyé skargy dotyezqeqg badan w terminie 14 dni liczqe od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania

z badar. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcy.
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miejsce wykonania dzialainosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 835/W/22

1) Niepewnosci wynikéw pomiarow s3 podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla waznosci lub zastosowania wyniku badan oraz gdy ma ona wplyw na
zgodnosé z v«ryspecyﬁkowanymi granicami tolerancji lub na zyczenie klienta. Niepewnos¢ dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla
metody badawczej dla poziomu ufnosci 95% 1 wspdlczynnika rozszerzenia k=2. Dla badan mikrobiclogicznych niepewnosé rozszerzona jest oszacowana zgodnie 2
norma 1SO 19036 i opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotezynnik k =2, zapewniajac poziom ufnosci okoto 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacje o wartosci dalnej / gormej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnosci pobierania probek.

Q -, badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w sakresie akredytacji PCA nr AB 616

2) Rezultat badania — podawany jest w formie ,,< lub > dolnej/gomej granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartosé wielkosat mierzonej nie zawiera sig

w akredytowanym zakresie pomiarowym.

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017 poz. 2294)

4) Metody badawcze stosowane W badaniach spetniaja wymagania okreslone w rozporzadzenu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z22017r. poz. 2294)

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gomym ,\W".

5) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych Zmian.

6) Dopuszcza sig pojedyiicze bakterie <10 jtk (NPL).

7) Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Pila, dnia 21.07.2022r. | e e e e
Data sporzadzenia sprawozdania _ dadlice dnts " \I\li.'iir’ U S H N THIRALN
Autoryzowal: ' N ’

poz. 1-8 — mgr Krzysztof Cholewa "y

poz. 9-11 - mgr inz. Marta Strzelecka (J/‘JJ' e 5, Martn Straelecka

fr ’

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylgeznic do badanej prébki . Sprawezdanie 2 badari bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powiclane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zlozyc skarge dotyezgeq badar w terminie 14 dni liczge od daty stempla pocziowego Iub potwierdzenia prayjecia sprawozdania
2 badak. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialneici za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcg.
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miejsce wykonania dzialalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 836/W/22

Zleceniodawca*: PSSE - Zlotow

Numer protokotu pobrania probki*: 143/HK/22
Probka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Zlotéw
L.Biernikowicz

Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r,

Rodzaj probki*: Woda do spozycia
Stan probki : Dobry

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie

Miejsce pobrania*; Wodocigg publiczny - Nadarzyce

sie¢: Nadarzyce, pos. 2
Niniejsze sprawozdanie z badar zawiera wyniki badari objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.
Wyniki badan akredytowanych zostaly oznaczone indeksem gérnym ,.Q"".

Nr rejestru probki: 836/W/22

Data pobrania probki*: 18.07.2022r.
Data dostarczenia probki/rozpoczgcia
badania: 18.07.2022r./18.07.2022r.

Godzina dostarczenia: 14%°
Data zakonczenia badania : 21.07.2022r.

Wynik Niepewnodé" Dopuszczalne
L.p. Parametr Irezultat” (dla badan Jednostka wartoéci Identyfikator
akredytowanych) wskaznikow” metody badawczej"
I [Mgtnos¢ <0,20 0,20+0,04 NTU 1 9 |PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 |Barwa® 2.5 - mg/IPt 5 |PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D
PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 |[Zapach@ (23£2°C) akceptowalny - - 5) IPN-EN 1622:2006
Smak? (23+2°C) akceptowalny - ---- 5 [PN-EN 1622:2006
pH? 7,8 - pH 6,5-9,5 PN-EN 1SO 10523 : 2012
t pom. = 20,9 °C
6  |Przewodno$é elektryczna 2357 - uS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
wiasciwa w 25°CR { pom =22,3°C
7 [Zelazo® 32 - pg/l 200 PN-1SO 6332:2001,
PN-1SO 6332:2001/Apl:2016-06
Mangan? 61 < - ng/l 50 PN-92/C-04570/01%
9  |Ogolna liczba 18 - jtk/T ml bez PN-EN [SO 6222:2004
mikroorganizmow nieprawidiowych
v 22°C +2°C po 72h° ZmHan
10 [Liczba bakterii grupy coli® 0 - jtk/100ml 0 6 [PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
11 |[Escherichia coli? 0 B jtk/100ml 0 PN-EN IS0 9308-1:2014-12
+A1:2017-04

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim miejscu)

Wyniki odnoszq si¢ wylgeznie do badanej probki . Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze by¢ powiclane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zlozy¢ skargy dotyczgeg badan w terminie 14 dni liczqe od daty stempla pocziowego lub potwierdzenia pryjecia sprawozdania
2 badan. Labaratorium nie ponosi odpowiedzialnosei za informacye, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zlecentodawey.
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Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dzialalnosci laboratoryjne)

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 836/W/22

1) Niepewnosci wynikéw pomiaréw sq podawane zawsze wiedy, gdy ma to znaczenie dla waznosci lub zastosowania wyniku badai oraz gdy ma ona wplyw na
zgodnosé z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na zyczenie klienta. Niepewnos¢ dla badan fizykochemicznych Jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla
metody badawezej dla poziomu ufnosci 95% i wspolczynnika rozszerzenia k=2. Dla badan mikrobiologicznych niepewnos¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnie z
norma ISO 19036 i opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotezynnik k =2, zapewniajac poziom ufnosci okolo 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacje o wartosci dolnej / gornej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniajg niepewnosci pobierania probek.

Q -, badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresic akredytacji PCA nr AB 616,

2) Rezultat badania — podawany jest w formie ,.<lub >" dolnej/gome;j granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartos¢ wielkosci mierzonej nie zawiera si¢

w akredytowanym zakresie pomiarowym.

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017r. poz. 2294)

4) Metody badawcze stosowane w badaniach spetniajg wymagania okreslone w rozporzadzenu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 201 7r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z2017r. poz. 2294)

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gomym W™,

5) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych Zmian

6) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

7) Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Pila, dnia 21.07.2022r. ‘ i e
Data sporzadzenia sprawozdania i @— 3
Autoryzowal: :

poz. 1-8 — mgr Krzysztof Cholewa

poz. 9-11 - mgr inz. Marta Strzelecka LL\ L( A

Honiec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylgeznie do badanej probki . Sprawozdanie z badai bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byc powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo ziozyé skarge dotyezgeq badah w terminie 14 dni liczge od daty stempla pocziowego lub porwierdzenia preyjecia sprawozdania
- badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobicrante i transport pribek dostarczanych do Laboratorium przez Zlecemodawcg.



