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st
miejsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1424/W/22
Zleceniodawca*: PSSE - Ziotéw Nr rejestru probki: 1424/W/22
Numer protokotu pobrania prébki*: 286/HK/22 Data pobrania probki*: 21.11.2022r.
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Zlotow Data dostarczenia prébki/rozpoczgeia
A.Loso$ badania: 21.11.2022r./21.11.2022r.

Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj probki*: Woda do spozycia Godzina dostarczenia: 142°
Stan prébki : Debry Data zakonczenia badania : 24,11.2022r.

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodociag publiczny - Jastrowie
sie¢ — Jastrowie, ul. Al. Wolnosci 3, Przedszkole

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacyi oraz badav nieakredytowanych.
Wyniki badan akredvtowanych zostaly oznaczone indeksem gérnym ,,0" .

Wynik Niepewno5¢" Dopuszczalne
L.p. Parametr Irezultat? (dla badan Jednostka wartosci Identyfikator
akredytowanych) wskaznikaw” metody badawezej”
1 [Metnosé? 0,58 - NTU 1 5 IPN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 |Barwa® 7,5 - mg/IPt 5} |PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D
PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 [ZapachQ(23+2°C) akceptowalny - -——- 5 |PN-EN 1622:2006
4 [Smak? (23+2°C) akceptowalny - ——— 3 [PN-EN 1622:2006
5 |pHQ 7,8 - pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
t jom, = 20,7 °C
6  |Przewodnos¢ elekiryczna 3107 - pS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
wlasciwa w 25°CQ t pom. =22,0°C
7 |[Zelazo? 108 - pg/l 200 PN-ISO 6332:2001,
PN-ISO 6332:2001/Apl:2016-06
IMangan <15 1543 pe/l 50 PN-92/C-04570/01%
(Ogolna liczba 70 - jtk/1 mi bez PN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizméw nieprawidlowych
w 22°C =+ 2°C po 72hQ LAl
10 [Liczba bakterii grupy coli? 0 - jtk/100m] 0 6 [PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
11 [Escherichia coli® 0 - jtk/100m!1 0 PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim migjscu)

Wyniki odnoszqg si¢ wylgcznie do badanej probki . Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjinege PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej
niz w caloici. Klient ma prawo zlozyé skarge dotyczgeq badari w terminie 14 dni liczqe od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia prayjecia sprawozdania
z badat. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawce.
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Oddzial Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej

1) Niepewnosci wynikoéw pomiaréw sa podawane zawsze wtedy,
2godnost z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji Jub na zyczen

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1424/W/22

normg ISO 19036 i opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotezynnik k =2 , zapewniajac poziom ufnoéci okolo 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacj¢ o wartosci dolnej / game;j granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajace;j jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badai niepewnosci nie uwzgledniajg niepewnosci pobierania probek.

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresic akredytacji PCA nr AB 616.

2) Rezultat badania - podawany jest w formie ,.< lub >” dolnej/gdme;j granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartosé wielkosci mierzonej nie zawiera si¢

w akredytowanym zakresie pomiarowym.

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z2017r. poz. 2294)
4) Metody badawcze stosowane w badaniach spetniaja wymagania okreslone w rozporzadzenu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z2017r. poz. 2294)

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gémym W™,

5) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

6) Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

7)Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Pila, dnia 25.11.2022r,

Data sporzadzenia sprawozdania

Autoryzowal:

. 1y
poz. 1-2, 5-7 — mgr inz. Malgorzata Kulakowsl‘c%'_)‘2 4 oS ol
poz. 3-4, 8 — dr inz. Maria Chojnacka 7" N ik O-O‘ \AQ,&/Q/ e

poz. 9-11 - mgr inz. Paulina Krzywicka

gdy ma to znaczenie dla wamosci lub zastosowania wyniku badan oraz gdy ma ona wplyw na
ie klienta. Niepewnosé dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscia rozszerzong obliczong dla
metody badawczej dla poziomu ufnoéei 95% i wspolczynnika rozszerzenia k=2. Dla badat mikrobiologicznych niepewnos¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnie z

Koniec sprawozdania

Wyniki adnoszq si¢ wylgcznie do badanej probki . Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryinego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczef
niz w catosci. Klient ma prawo zlozyé skarge dotyczqcq badat w terminie 14 dhi liczge od daty stempla pocziowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
2 badani. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawce.

fria Chojuacky mgrini. B niltha Krzywicka
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Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dziatalnoci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1425/W/22

Zleceniodawca*: PSSE - Zlotéw

Numer protokolu pobrania probki*: 289/HK/22
Probka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Ziotéw

Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd, 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki*: Woda do spozycia
Stan prébki : Dobry

A.Loso$

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Migjsce pobrania*: Wodociag publiczny - Jastrowie
sie¢ — Zagdrze pos. 1/1

Nr rejestru probki: 1425/W/22

Data pobrania probki*: 21.11.2022r.
Data dostarczenia prébki/rozpoczecia
badania: 21.11.2022r./21.11.2022r.

Godzina dostarczenia: 1420
Data zakonczenia badania : 24.11.2022r.

Niniejsze sprawozdanie z badar zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.
Wyniki badarn akredytowanych zostaly oznaczone indeksem gornym ,, 0" .

Wynik Niepewno$é? Dopuszczalne
L.p. Parametr Irezultat? {dla badai Jednostka wartosci Identyfikator
akredytowanych) wskaznikéw” metody badawczej®
1 [Mgtnose <0,20 0,20+0,04 NTU 1 5 [PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 [Barwa? 2,5 - mg/IPt 5 |PN-ENISO 7887: 2012, metoda D
PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 [ZapachQ (23+2°C) akceptowalny - — 5 |PN-EN 1622:2006
4 |SmakQ (23+2°C) akceptowalny - — 5) IPN-EN 1622:2006
5 pHQ 7,8 - pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
t pom. = 20,6 °C
6  |Przewodnoéc elektryczna 4127 - pS/em 2500 N-EN 27888: 1999
wiasciwa w 25°CQ t pom. =21,9°C
7 |Zelazo <30 30+5 pg/l 200 PN-1SO 6332:2001,
PN-1SO 6332:2001/Apl:2016-06
IMangan <15 15+3 ng/l 50 PN-92/C-04570/01%
9 |Ogélna liczba nie wykryto - jtk/1 ml bez PN-EN 1SO 6222:2004
ikroorganizméw nieprawidtowych
w 22°C =+ 2°C po 72hQ Zmian
10  |Liczba bakterii grupy coli® 0 - jtk/100ml 0 6 [PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
11 |Escherichia coli 0 - jtk/100ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim migjscu)

Wyniki odnoszq sie wylgcznie do badanej probki . Sprawozdanie z badart bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zlozyé skarge dotyczgeq badati w terminie 14 dni liczqc od daty stempla pocziowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i {ransport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcee.
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Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1425/W/22

1) Niepewnosci wynikéw pomiaréw sa podawane zawsze wiedy, gdy ma to znaczenie dla waznosci lub zastosowania wyniku badari oraz gdy ma ona wplyw na
zgodnos¢ z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na zyczenie klienta, Niepewnosé dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscia rozszerzong obliczong dla
metody badawczej dla poziomu ufnosci 95% i wspélezynnika rozszerzenia k=2, Dla badan mikrobiologicznych niepewnos¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnie z
normg IS0 19036 i opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozone;j przez wspotczynnik k =2 , zapewniajac poziom ufnosci okolo 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacjg o wartosci dolnej / gomej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnoscei pobierania probek.

Q - ., badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

2) Rezultat badania — podawany jest w formie ,.< lub > dolnej/géme;j granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartod¢ wielkosci mierzonej nie zawiera sie

w akredytowanym zakresie pomiarowym.

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017r. poz. 2294)

4) Metody badawcze stosowane w badaniach spetniaja wymagania okreslone w rozporzadzenu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r, w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z2017r, poz. 2294)

Normy wycofane przez PKN bez zastgpienia zostaty oznaczone indeksem gémym ,\W”

5) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

6) Dopuszeza sie pajedyncze bakterie <10 Jjtk (NPL).

7)Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

Pila, dnia 25.11.2022r.

Data sporzadzenia sprawozdania

Autoryzowal:

poz. 1-2, 5-7 — mgr inz. Malgorzata Kulakowska . i
poz. 3-4, 8 — dr inz. Maria Chojnacka 4%*%@}

poz. 9-11 ~ mgr inz. Paulina Krzywicka

oree, St

HMoniec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanej probii . Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratorynego PSSE w Pile, nie moze by¢ powielane inaczej
niz w calosei. Klient ma prawo zlozyé skargg dotyczqeq badar w terminie 14 dni liczqe od daty stempla pocziowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacye, pobieranie i transport prébek dostarczan weh do Laboratorium przez Zleceniodawee.
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Oddzial Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1426/W/22

Zleceniodawca*: PSSE - Zlotéw

Numer protokotu pobrania prébki*: 288/HK/22
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Ziotéw

Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki*: Woda do spozycia
Stan prébki : Dobry

A.Loso$

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*; Wodociag publiczny - Jastrowie
sie¢ — Jastrowie, ul. Roosevelta 121, pom. Socjalne

Nr rejestru prébki: 1426/W/22

Data pobrania prébki*: 21.11.2022r.
Data dostarczenia prébki/rozpoczgcia
badania; 21.11.2022r./21.11.2022r.

Godzina dostarczenia: 1420

Data zakonczenia badania : 24.11.2022r.

Niniejsze sprawozdanie z badar zawiera wyniki badot: objete zakvesem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.

Winiki badan akredytowanych zostaly ozna

czone indeksem gérnym ,, Q" .

Wynik Niepewno§é" Dopuszczalne
L.p. Parametr Irezultat® (dla badai Jednostka warto§ci Identyfikator
akredytowanych) wskaznikéw® metody badawczej®
1 |[Mgtnos¢ <0,20 0,20+0,04 NTU 1 % |PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 [Barwa® 5 - mg/IPt 5 [PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D
PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 [ZapachQ(23+2°C) akceptowalny - ——— 5 |PN-EN 1622:2006
4 |Smak?Q (23+2°C) akceptowalny - -—— 5) IPN-EN 1622:2006
5 |pHQ 7,8 - pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
t paur. = 20,7°C
6  |Przewodnos¢ elekiryczna 3597 - pS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
wlasciwa w 25°CQ t pom. =22,0°C
7 [elazo? 32 - pg/l 200 PN-ISO 6332:2001,
PN-ISO 6332:2001/Apt:2016-06
Mangan <15 1543 pg/l 50 PN-92/C-04570/01%
Ogdlna liczba 5 - jtk/1 ml bez PN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizméw nieprawi.dlowych
w 22°C =+ 2°C po 72h% zmian
10  |Liczba bakterii grupy coli? 0 - jtk/100ml 0 6 IPN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
11 |[Escherichia coli? 0 - jtk/100ml 0 PN-EN 180 9308-1:2014-12
+A1:2017-04

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim miejscu)

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanej prébki . Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé¢ powielane inaczej
niz w calodci. Klient ma prawo zloziyé skarge dotyczgeq badar w terminie 14 dni liczqc od daty stempla pocziowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawce.
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miejsce wykonania dziatalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1426/W/22

1) Niepewnosci wynikéw pomiaréw s3 podawane zawsze wiedy, gdy ma to znaczenie dla waznosci lub zastosowania wyniku badan oraz gdy ma ona wplyw na
zgodnosé z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na zyczenie klienta. Niepewnos¢ dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscig rozszerzong obliczona dla
metody badawczej dla poziomu ufnosci 95% i wspolezynnika rozszerzenia k=2. Dla badan mikrobiologicznych niepewnos¢ rozszerzona jest oszacowana zgodnie z
norma ISO 19036 i opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotezynnik k =2 , zapewniajac poziom ufnosci okoto 95%.

W preypadku podania rezultaty badania, laboratorium podaje informacjg o wartosci dolnej / gérnej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosei.
Podawane na sprawozdaniu z badai niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnosci pobierania probek.

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA™ - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

2) Rezultat badania — podawany jest w formie ,,< lub >” dolnej/gomej granicy zakresu pomiarowego metody, gdy warto$¢ wielkosci mierzonej nie zawiera sig

w akredytowanym zakresie pomiarowym.

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017r. poz. 2294)

4) Metody badaweze stosowane w badaniach spetniajg wymagania okreslone w rozporzadzenu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z22017r. poz. 2294)

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaty oznaczone indeksem gornym ,,W”

5) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian,

6) Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

7)Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

Pila, dnia 25.11.2022r.
Data sporzadzenia sprawozdania

Autoryzowal: .
poz. 1-2, 5-7 — mgr inz. Matgorzata Kutakowska cb‘*’O (/"Q»CQ/O/ [
poz. 3-4, 8 — dr inz. Maria Chojnacka M

poz. 9-11 — mgr inz. Paulina Krzywicka M nigr inz.

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanej probki . Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Qddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byt powielane inacze
niz w calosci, Klient ma prawo zlozyé skarge dotyczqeq badan w terminie 14 dni liczge od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
2z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transpori prébek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcg.
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POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W PILE

¢- mail: laboratorium.lbwig.psse.pila@sanepid.gov.pl

64 — 920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

www.gov.pl/web/psse-pila

Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43

migjsce wykonania dzialalnosci laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1427/W/22

Zleceniodawca*: PSSE - Zlotéw

Numer protokotu pobrania prébki*: 287/HK/22
Prébka pobrana i dostarczona przez*: PSSE — Zlotow

Identyfikacja metody pobierania probek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj probki*: Woda do spoiycia
Stan prébki : Dobry

A.Loso$

Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodocigg publiczny - Jastrowie
sie¢ — Jastrowie, ul. Ludowa 1, Przedszkole, kuchnia

Niniejsze sprawozdanie z badar zawiera wyniki badari objgte zakresem akredytacji oraz bada# nieakredytowanych.
Wyniki badarn akredyvtowanych zostaly oznaczone indeksem gérnym ,, 0" .

Nr rejestru probki: 1427/W/22

Data pobrania probki*; 21.11.2022r.
Data dostarczenia probki/rozpoczgcia
badania: 21.11.2022r./21.11.2022r,

Godzina dostarczenia: 14%°
Data zakoniczenia badania : 24.11.2022r.

Wynik Niepewno$é? Dopuszczalne
L.p. Parametr Irezultat? (dla badai Jednostka wartosci Identyfikator
akredytowanych) wskaznikow metody badawczej?
1  [Metnosé <0,20 0,20+0,04 NTU 1 5 |PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2 [Barwa? 5 - mg/IPt 5 |PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D
IPN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
3 [ZapachQ(23+2°C) akceptowalny - —_ % |PN-EN 1622:2006
4 |Smak (23£2°C) nie badano - — %) |PN-EN 1622:2006
5 pHQ 7,8 - pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 : 2012
t pom. = 20,9 °C
6  [Przewodnosé elekiryczna 2957 - uS/em 2500 PN-EN 27888: 1999
wiasciwa w 25°CR ¢ pom. =21,6°C
7  |Zelazo <30 3045 ng/l 200 PN-ISO 6332:2001,
PN-ISO 6332:2001/Apl:2016-06
Mangan <15 15+£3 pg/l 50 IPN-92/C-04570/01%
(Ogdlna liczba 35 - jtk/1 ml bez PN-EN ISO 6222:2004
mikroorganizméw nieprawidlowych
w 22°C + 2°C po 72hR Zmian
10 |Liczba bakterii grupy coli® 4 - jtk/100ml 0 © PN-EN ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04
11 |[Escherichia coli? 0 - jtk/100ml 0 PN-EN SO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczy¢ w odpowiednim miejscu)

Wyniki odnoszq sig wylgeznie do badanej probki . Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryinego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej
niz w calo$ci. Klient ma prawo zlozyé skarge dotyczqeq badar w terminie 14 dni liczge od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawce.
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Oddziat Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Pita, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania dziatalnosei laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1427/W/22

1) Niepewnosci wynikéw pomiarow s3 podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla waznosci lub zastosowania wyniku badan oraz gdy ma ona wplyw na
zgodnosé z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na zyczenie klienta. Niepewnos¢ dla badan fizykochemicznych jest niepewnodcig rozszerzong obliczong dla
metody badawczej dla poziomu ufnosci 93% i wspolezynnika rozszerzenia k=2. Dla badan mikrobiologicznych niepewno$é rozszerzona jest oszacowana zgodnie z
norma ISO 19036 i opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdtczynnik k =2 , zapewniajac poziom ufnodci okoto 95%.

W przypadku podania rezultatu badania, laboratorium podaje informacje o wartosci dolnej / gorej granicy zakresu pomiarowego i odpowiadajacej jej niepewnosci.
Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie uwzgledniaja niepewnosci pobierania probek.

Q - ., badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616,

2) Rezultat badania — podawany jest w formie ,,<lub>" dolnej/gomej granicy zakresu pomiarowego metody, gdy wartosé wielkosci mierzonej nie zawiera si¢

w akredytowanym zakresie pomiarowym.

3) Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017r. poz. 2294)
4) Metody badawcze stosowane w badaniach spehniaja wymagania okreslone w rozporzadzenu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z2017r. poz. 2294)

Normy wycofane przez PKN bez zastapienia zostaly oznaczone indeksem gomym ,, W™

5) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

6) Dopuszcza si¢ pojedyiicze bakterie <10 jtk (NPL).

7)Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Pita, dnia 25.11.2022r.

Data sporzadzenia sprawozdania

Autoryzowal:

poz. 1-2, 5-7 — mgr inz. Matgorzata Kutakowska
poz. 3-4, 8 - dr inz. Maria Chojnacka
poz. 9-11 — mgr inz. Paulina Krzywicka

A bl Ooliado -%1&“
mgr inz. !

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanej probki . Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie moze byé powielane inaczej
niz w calosci. Klient ma prawo zlozyé skarge dotyczqeq badar w terminie 14 dni liczge od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjecia sprawozdania
z bada#. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informace, pobieranie i transport prébek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawce.
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Zlecemodawca

ID: 1914

Zaktad Energetyki Cieplnej i Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jastrowiu
ul. Wojska Polskiego 29
64-915 Jastrowie

_____ 'Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2022-11-23 nr 11, numer systemowy: 22030322

Obszar badar: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07. 1 2 2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
Cel badan: potw:erdzenle spefnienia wymagarn
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
préobki zleceniodawcy
208238/12/2022 Wodociag Publiczny Jastrowie Woda uzdatniona
ul. Ludowa 1, Przedszkole, kuchnia
Nr laboratoryjny Dane zwiazane z pobieraniem prébek
prébki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
208238/12/2022 2022-12-02, godz.09:22 Hubert Sulzycki - Przedstawiciel PN-EN 1SO 19458:2007 (A)
o - Laboratorium - - -
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki
Barwa: brak Metnogé: brak Zapach: brak

Plan pobierania:

zgodnie z harmonogramem / prébkajednorazowa

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan

Data zakoriczenia badan

2022-12-02, godz.15:00 2022-12-02 2022-12-03
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Paolska Sp. z 0. 0. Sporzadzit:

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500: fax: 32 4472072

885 Polska Sp.20¢

ul. Jane Kazmierza 3 | | pkalizacje: Laboratoria:
01-248 Warszawa " . |
Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a t +48 32 449 2500 1 +48 32 447 2072 Pszczyna
Poznari 60-689, Cbornicka 330 t +48 32 449 2500 /4 +48 61 820 4031 Pita
Wroclaw  54-424, Muchoborska 18 t +48 32 448 2500 f+48 71 358 7562 Dziatdowo
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f+48 17 241 1391 Lezajsk
Szczecin 70-661, Gdariska 16 B t+48 91 421 3517 f+4891 4213617

NIP 585-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xl Wydz2ial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa

mgr inz. Sylwia Skérzyboét
specjalista ds. projektéw srodowiskowych

43-200, Cieszyriska 52a
64-920, Na Leszkowie 4
13-200, Hallera 35

37-300, Wierzawice 874

www.pl.sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

go nr KRS 7334
Kapitaf zaldadowy 27 167 80G,00 21




Strona nr 2/2
SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | BADAN NR SB/149230/12/2022

Pszczyna 2022-12-05

. Wyniki badan . o5 § Dopuszczalne
Oznaczany parametr | Jednostka Identzi;il;aac]:::tody Niepewnos¢ |§E § | wartodei (ypg)
| Wi 1 — =1 2
| y 208238/12/2022 | RS =3 § | wskatnikow
Sl
Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml PN-EN ISO | 0 - PI ‘ BS g a1
, 9308-1:2014-12+A1:2017-04 ,
(AL,(ZPI) | .

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml T

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako sci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

T z1e Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykonac badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzadzenia.

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZP| - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Pita, decyzja nr ON-HK.904.3.2021 z dnia 10.12.2021r.)

Miejsce wykonania badan: Pl - Pita

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionka pochyia.

Niepewno$é rozszerzona pomiaru opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik k=2, zapewniajac poziom ufnosci
okolo 95%. Niepewnos¢ podano dla analizy. Niepewno$§¢é pobierania probki wynosi 25%.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 58606065609
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentuy ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug {OWSU stanowig element oferty, dostgpne s3 na stronie:
https:/fwww.sgs.pl/pl-pliterms-and-conditions), w oparciu o ktdre zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSL.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawes i wediug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnod¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia siron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajgcych z zawartych porazumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie | fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnosé prébki.



